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HP Caballos de fuerza 
AC Corriente alterna 
DC Corriente directa 
$ Dólar estadounidense 
f Frecuencia 
Hz Hercio 
kWh Kilovatio por hora 
® Marca registrada 
Ω Ohm 
p Polo 
ω Velocidad angular  
V Voltio 
W Vatio 

















Artrópodo El filo más diverso y numeroso del reino animal lo 
constituyen invertebrados con externo y apéndices 
articulados. 
 
Calor metabólico Reacción química en el metabolismo que produce 
calor con base en energía de hidratos de carbono. 
 
Clase  Subdivisión de un reino de seres vivos. Tercer grado 
de clasificación taxonómica. 
 
Conducción Modo de transferencia de calor que se produce a 
través de un medio estacionario. 
 
Convección  Modo de transferencia de calor en el que un fluido se 
encarga de llevar la temperatura a distintas áreas 
con diferente temperatura. 
 
Ectotermia  Proceso por el cual ciertos organismos regulan su 
temperatura a partir de la temperatura, ambiental. 
 
Endotermia  Proceso por el cual ciertos organismos regulan su 
temperatura interna mediante procesos químicos, 




Filo  Segunda división de un reino, una clasificación 
taxonómica un grado más específico que el reino. 
 
Homeotermia  Proceso por el cual un organismo mantiene una 
temperatura constante todo el tiempo. 
 
Organismo  Parte material y física de un ser vivo, en la que 
interactúan sistemas de comunicación molecular, y 
participan en un intercambio de materia y energía de 
forma ordenada. 
 
Poiquilotermia  Proceso por el cual un organismo varía su 
temperatura fácilmente. 
 
Radiación  Modo de transferencia de calor en el que la 
temperatura o calor es transferido por medio de 
ondas electromagnéticas. 
 
Reino  Representa cada una de las divisiones mayores en 
las que se dividen los seres vivos. 
 
Reptil  Grupo de vertebrados que poseen escamas. Estos 
son ovíparos e incapaces de regular su temperatura 
corporal por medios internos. 
 
Tasa metabólica  Conjunto de reacciones químicas y biológicas que 
permite diversas actividades celulares tales como 




Termorregulación  Proceso  mediante  el   cual   un ser  vivo adopta 

































































La biodiversidad es muy importante en el ciclo de la vida, en la actualidad 
este tema ha tomado gran importancia por lo que surge la necesidad de 
protegerla, sobre todo, porque Guatemala es un país rico en vida y en fauna y 
existen ciertos tipos de animales que necesitan un cuidado especial para vivir. 
 
En el primer capítulo de este trabajo de graduación se presentan las 
especies en las que se enfocará el estudio, su modo de vida, sus hábitos, sus 
condiciones óptimas de supervivencia, y el comportamiento que amerita un 
sistema de control automatizado. Se propone también una solución tecnológica 
para mejorar la calidad y esperanza de vida de los organismos. 
 
La calidad de vida se puede mejorar mediante tecnología; es por eso que 
en el segundo capítulo se presenta la tecnología necesaria y adecuada para 
automatizar el clima. Se describe de una manera concisa el planeamiento y el 
diseño de cada circuito electrónico que se va a utilizar.  
 
Toda la electrónica presentada en el segundo capítulo no puede funcionar 
sin una unidad de control. Por ello, en el tercer capítulo se detalla el 
funcionamiento y la programación de la unidad de control utilizando una Single 
board computer (SBC). Esto reduce costos y hace más asequible el proyecto de 
automatizar un hábitat. 
 
En el cuarto capítulo, luego de describir la tecnología y el control, se 
propone una estrategia de integración tanto para el hábitat como para la 
electrónica. Con ello, es necesario que todo funcione de manera simbiótica para 
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que los organismos que se vayan a beneficiar de este proyecto no logren notar 
la diferencia entre su hábitat natural y un clima automatizado. 
 
Por último, al ser una solución tecnológica escalable, el último y quinto 
capítulo presenta la manera de hacer la solución modular. Esto es, utilizado en 
varios de ellos, sistemas para controlar distintos hábitats de una manera mucho 































Diseñar un sistema de control retroalimentado que regule las condiciones 
climatológicas de un hábitat de organismos ectotermos, para aumentar su 




1. Diseñar los módulos de operación utilizados por el sistema de control. 
 
2. Diseñar un sistema de fácil adaptabilidad para distintos hábitats. 
 
3.  Crear un sistema de control capaz de crecer de acuerdo con las 
necesidades del usuario. 
 
4. Centralizar el control mediante páginas web dirigidas a un solo servidor 

















Un organismo ectotermo es aquel que no es capaz de utilizar su energía 
para regular su metabolismo, por lo que necesita de condiciones exteriores para 
hacerlo. Dentro de este grupo se encuentran los reptiles y los artrópodos 
(insectos, arácnidos, moluscos). Cada uno de estos organismos tienen 
diferentes necesidades térmicas y climatológicas. Actualmente, en el país existe 
poco control sobre estos hábitats deteriorando la calidad de vida de los 
organismos.  
 
Al automatizar y retroalimentar el control se puede obtener una mayor 
esperanza de vida y condiciones favorables de reproducción para los 
organismos dentro del hábitat, haciendo necesario diseñar una red de 
retroalimentación y control para desarrollar condiciones favorables, para la 
investigación o el cuidado de dichos organismos. 
 
El diseño de este sistema de control ampliará la calidad de vida de los 
organismos que se encuentren viviendo en el hábitat. También facilitará el 
desarrollo de condiciones favorables para su reproducción. 
 
Criaderos de insectos, herpetarios o entidades públicas al cuidado de 
estos organismos podrán beneficiarse utilizando este diseño al no tener un 
costo tan elevado, y con el que se obtienen resultados de condiciones de vida 














1.1. Biología de un organismo ectotermo 
 
Se define como ectotermia al proceso de regulación de temperatura en el 
que determinados organismos vivos se valen de la temperatura ambiental, para 




Los organismos que utilizan el proceso de ectotermia son denominados 
ectotermos. Estos organismos aprovechan el calor del ambiente mediante 
comportamientos específicos para aprovechar completamente el calor que se 
transfiere de su ambiente a su sistema.  
 
Al utilizar condiciones externas para regular la temperatura corporal, el 
proceso de ectotermia produce condiciones muy estables de calor dentro del 
organismo. Esto hace que el metabolismo del animal pueda ser regulado de 
una manera estable. 
 
Los filos del reino animal, que son típicamente descritos por esta 
característica de termorregulación, son los reptiles y los artrópodos. Estos 
presentan conductas prominentemente ectotérmicas.  Si bien estos son los filos 
que más se caracterizan por este comportamiento, algunos peces y aves 
también presentan conductas de aprovechamiento del calor ambiental. Esto 




El proceso inverso a la ectotermia es el termorregulador que no depende 
de condiciones externas, sino de procesos químicos. Esto, para producir 
energía calórica mediante la síntesis de proteínas, se denomina endotermia. 
 
1.1.2. Diferencias entre organismos endotermos y ectotermos 
 
La mayor diferencia entre estos organismos es su relación de 
dependencia con su ambiente. Un organismo endotermo depende de la comida 
que puede conseguir para transformarla en energía calórica, mientras que un 
ectotermo puede pasar largos períodos sin comida. Algunas porque son 
capaces de regular su metabolismo externamente. 
 
Un organismo ectotermo no depende de su alimentación, pero a menudo 
vive en condiciones de temperatura extrema, y son extremadamente 
susceptibles a los cambios drásticos de temperatura en el ambiente. Es por eso 
que es necesario tener un hábitat controlado, para que estos organismos no 
sufran los cambios bruscos de temperatura afectando directamente su 
metabolismo. 
 
1.1.3. Organismos poiquilotermos y homeotermos 
 
Un organismo poiquilotermo es aquel que posee una temperatura interna 
variable. Por lo contrario, un organismo homeotermo posee una temperatura 
interna relativamente estable, por arriba o por debajo de la temperatura externa.  
 
Se concluye, entonces, que un organismo ectotermo es poiquilotermo por 
definición. Pero pueden existir también organismos ectotermos homeotermos 




1.1.4. Métodos para la obtención de calor  
 
El metabolismo de un organismo ectotermo está directamente ligado a su 
temperatura, por medio de su tasa metabólica.  
 
La tasa metabólica es la velocidad a la que un organismo utiliza la energía 
disponible. La tasa metabólica se incrementa cuando aumenta la temperatura y 
disminuye a medida que la temperatura desciende.1 
 
Debido a que la tasa metabólica de un organismo ectotermo depende de 
un factor externo (el ambiente), este no consume energía. Lo anterior es para 
producir calor haciéndolo un organismo bastante adaptivo a condiciones 
extremas. Adaptivo se refiere a que los seres vivos pueden encontrar sitios 
donde regular su temperatura o bien pueden tomar ciertas conductas, para 
hacerlo. Esto si no encuentran sitios donde las condiciones sean favorables 
para que ellos puedan obtener en su cuerpo la temperatura deseada. 
 
Asimismo, son capaces de entrar en estado de hibernación o soportar 
condiciones de congelación en el caso de anfibios y reptiles si las condiciones 
no son favorables para gastar la energía que han logrado sintetizar. Pueden 
tomar también distintos comportamientos alimenticios durante determinados 
períodos para contribuir a la termorregulación. 
 
Los insectos voladores son capaces de generar calor o regular su 
temperatura mediante conductas grupales. Estas pueden ser batir sus alas 
hasta generar una diferencia de temperatura o agruparse en el caso de las 
abejas. 
 
                                            
1
 Curtis. Curtis biología. p. 128. 
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1.1.5. Organismos que están comprendidos dentro del 
problema 
 
  Son aquellos que están en cautiverio. Estos, aun teniendo un hábitat, no 
son capaces de desarrollarse plenamente puesto que no poseen los medios 
para regular su temperatura correctamente o el ambiente de cautiverio no ha 




A continuación, se define la biología de los reptiles. 
 
1.2.1. Biología del reptil 
 
Los reptiles regulan su temperatura conductualmente. Su metabolismo se 
ve directamente afectado por el intercambio de calor con el medio. Al tener 
períodos de actividad, pueden mantener una temperatura y un metabolismo 
constante de acuerdo con el medio en el que están realizando sus actividades. 
Si este medio llegara a cambiar, sus funciones metabólicas se verían afectadas 
por el cambio de temperatura. 
 
Al descender la temperatura, las funciones metabólicas del reptil 
comienzan a disminuir. Esto lleva a los reptiles a un estado de reposo 
prolongado en el que sus funciones de nutrición cesan por completo. Esto 
obliga al reptil a disminuir su consumo de oxígeno a un mínimo y a agotar las 





Los reptiles presentan diferentes tipos de mecanismos para regular su 
temperatura: 
 
 Absorción de radiación infrarroja (luz solar): son capaces de controlar la 
radiación que absorben al movilizarse de la sombra al sol o solo. Ellos 
van exponiendo ciertas partes de su cuerpo a la radiación solar 
haciéndolo que varíe en su temperatura. 
 
 Producción metabólica de calor: durante períodos de reposo prolongado, 
los reptiles pueden producir calor agotando sus reservas de energía 
acumulada. Este es un proceso químico en el que ciertos nutrientes se 
convierten en energía calórica. A esto se le llama calor metabólico. 
 
 Convección: la regulación de temperatura se produce mediante el 
intercambio de calor entre el aire y el organismo. En organismos 
pequeños la temperatura al ser regulada por este medio es la misma que 
la del aire. 
 
 Evaporación y condensación: los reptiles son capaces de evaporar el 
agua que contiene su cuerpo mediante conductas de jadeo o agitación 
muscular. Al evaporarse el agua de su piel se produce calor, lo que 
acondiciona al reptil a la temperatura deseada. 
 
 Conducción: este método es un intercambio de calor directo entre el reptil 
y la superficie en donde este se encuentra. La cantidad de calor 
intercambiado es proporcional al área corporal del reptil que está en 





1.2.2. Condiciones óptimas de vida para un reptil 
 
Debido a que un reptil, depende mucho de su hábitat, es necesario que se 
definan las condiciones óptimas para su supervivencia. 
 
Los reptiles dedican poca energía a procesos químicos como la digestión 
y la producción de calor metabólico. Al dedicar poca energía a estos procesos 
pueden utilizar el sobrante para su reproducción y crecimiento. Por lo tanto, el 
crecimiento del reptil está directamente ligado a qué tan buenas sean sus 
condiciones ambientales. 
 
La regulación de temperatura y las condiciones óptimas de vida dependen 
también de la especie de reptil con la que se esté tratando. Si la temperatura 
del ambiente es mayor o menor a la óptima el reptil puede permanecer en 
estado de reposo, por tiempos muy prolongados o morir por falta de obtención 
de energía calórica. 
 
La transferencia de calor depende también de la humedad del ambiente. 
Esta afecta los métodos de transferencia de calor previamente vistos y puede 
afectar al desarrollo del organismo. Es necesario también definir las condiciones 
de humedad para lograr una condición de vida óptima en el reptil. 
 
Existen cuatro tipos de ambientes básicos para la supervivencia de un 
reptil, generalizando por hábitats y especies. Las condiciones promedio en las 







Tabla I. Condiciones óptimas de vida para un reptil 
 
Ambiente Temperatura Temperatura 
De termorregulación 
Humedad 
Árido 18-29 °C 32-43 °C 10-30 % 
Templado 18-29 °C 32-38 °C 30-50 % 
Tropical 21-29 °C 29-35 °C 50-80 % 
Húmedo 16-24 °C 27-35 °C 50-80 % 
 
Fuente: Condiciones óptimas de vida para un reptil.  http://www.petco.com.mx/sitefiles/ 
aprendiendo/reptario-okpdfpdf.pdf. Consulta: julio de 2015. 
 
1.2.3. Condiciones de vida de un reptil en cautiverio 
 
Un reptil puede estar en cautiverio por diversos motivos, ya sea que esté 
en exhibición o esté siendo utilizado como mascota. De cualquier manera, sus 
condiciones de vida están lejos de ser las anteriores. 
 
En el Museo de Historia Natural de la ciudad de Guatemala los reptiles 
vivos en exhibición carecen de fuentes de calor externas para la 
termorregulación. No existe control alguno sobre la humedad del ambiente, las 
condiciones de vida para el reptil son deplorables, lo cual disminuye su 
esperanza de vida y su desarrollo natural. 
 
En el zoológico La Aurora existen hábitats con fuentes de calor externas, 
pero carecen de control alguno sobre la humedad. Existen hábitats con 
pequeños estanques de agua que son usados para regular la humedad, pero si 
la especie de reptil no está adaptada a un estanque, aun con las condiciones de 
humedad adecuadas, su hábitat no sería el adecuado y también se vería 




1.3. Definición del problema 
 
Debido a que los reptiles en promedio necesitan ciclos de doce horas de 
calor, temperatura templada y rangos de temperatura controlados para 
desarrollar sus funciones normales, se complica el diseño de un hábitat.   
 
1.3.1. El hábitat como un sistema de control 
 
Debe cumplir con las condiciones de vida de un reptil normal sin tener 
retroalimentación alguna del ambiente y la humedad. En la mayoría de los 
casos el elemento de retroalimentación es el ser humano a cargo del organismo 
y este no puede estar presente regulando la humedad y temperatura, en la 
mayoría de casos.  
 
En todo caso, cabe anotar que sí es posible modelar un hábitat con estas 
condiciones de operación, como un sistema de control.  
 
1.3.1.1. Definición de un sistema de control 
 
Es un conjunto de componentes capaces de regular su operación o la 
operación de otros elementos, para formar condiciones óptimas de 
funcionamiento y evitar fallos.  
 
El principal objetivo de un sistema de control es promover la estabilidad 
dentro de las variables controladas. Es decir, el sistema debe ser capaz de 
mantener sus condiciones previamente establecidas aun existiendo 




Los sistemas de control se utilizan hoy día para sustituir trabajadores 
pasivos. Estos pueden ser humanos o mecánicos, si un trabajador pasivo 
controla un proceso existe una probabilidad de error muy grande y el sistema 
puede volverse ineficiente debido a que no existe una retroalimentación propia y 
objetiva. 
 
Existen dos tipos de sistemas de control: 
 
 Lazo abierto: estos sistemas realizan su trabajo sin tener ninguna 
información sobre si se realizó correctamente o no. Estos controlan las 
variables de entrada solamente, la salida no es controlada, tampoco hay 
comparación entre variables, lo cual produce un sistema altamente 
inestable. 
 
 Lazo cerrado: esto presenta una comparación del trabajo realizado a la 
entrada contra lo que se obtiene a la salida, es decir, existe una 
retroalimentación y un control más preciso sobre cualquier proceso 
realizado. Este sistema puede ser un poco más complejo, pero presenta 
mayor estabilidad. 
 
1.3.1.2. El hábitat como un lazo abierto 
 
Definiendo entonces qué es un sistema de control y los tipos de sistemas 
de control se cataloga el hábitat como un sistema de lazo abierto. Sobre él no 
actúa ninguna retroalimentación ni trabajadores pasivos, esto representa un 
problema para la esperanza de vida del organismo. 
 
Si estos organismos son importantes, ya sea para investigación, para 
tenencia doméstica o para exhibición, es necesario proveer las condiciones 
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óptimas de vida para dichos organismos. Un sistema de control de lazo abierto 
no es capaz de proveer estas condiciones óptimas. 
 
1.4. Planteamiento de la solución 
 
A continuación se presenta el planteamiento de la solución. 
 
1.4.1. El hábitat como un lazo cerrado 
 
 En un lazo cerrado existen varios elementos que proveen estabilidad a las 
variables controladas, es posible comparar una variable contra otra variable de 
referencia. Con ello es posible retroalimentar, mediante sensores, que 
determinen si las condiciones óptimas se cumplen o no.  
 
Si se diseña el hábitat desde el principio, como un lazo cerrado, la 
esperanza de vida del animal crecerá por las siguientes razones: 
 
 Existe control sobre la variable temperatura  
 Existe control sobre la variable humedad 
 Existe un elemento de retroalimentación 
 Se elimina el elemento humano pasivo 
 Se puede estar monitoreando el clima durante largos períodos de tiempo 
 
El tener un clima controlado y la habilidad de observar las variables y 
cambiarlas a conveniencia promueve un clima estable. Por lo tanto, un 
desarrollo eficiente del organismo ectotermo en todas sus funciones. 
 
El cuidado se facilita puesto que el elemento de control ya no depende de 
la habilidad del elemento humano pasivo, sino que de parámetros definidos por 
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experiencia o por el tipo de reptil. La facilidad de control y la estabilidad se 
incrementan a medida que más elementos de sonorización se agregan al 
sistema, por lo que se puede tener una medición y un monitoreo bastante 












2.1. Fuentes de calor 
 
Dentro de la tecnología de diseño es necesario tener una fuente de calor 
regulable con la potencia suficiente. Esto para llegar a las condiciones óptimas 
de temperatura del hábitat. Actualmente, existen dos dispositivos capaces de 
cumplir con los requisitos para ser controlados por un sistema de control y 
producir la energía calórica necesaria para que los organismos se desarrollen 
bien: 
 
 Lámparas incandescentes 
 Calentadores cerámicos 
 
Ambas fuentes de calor son alimentadas por corriente alterna 120 voltios. 
Esto presenta una ventaja puesto que pueden ser elementos controlados, la 
corriente alterna se puede regular mediante un circuito electrónico. 
 
2.1.1. Lámparas incandescentes 
 
Estas se utilizan como fuente de calor puesto que el 85 % de energía que 
consumen la transforman en calor. Esto la hace ineficiente para la iluminación, 
pero eficiente para la transferencia de calor. 
 
Las lámparas incandescentes funcionan por el efecto joule, este dicta en 
principio que una corriente eléctrica que fluye por un conductor disipa calor.  
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Esta potencia en vatios, ya viene definida en la lámpara incandescente. 
Para traducir la potencia en vatios a temperatura se realiza lo siguiente: 
 
 Se multiplica la potencia por la cantidad de tiempo que se necesita radiar 
calor. Esto da como resultado la ganancia de energía en joules (julios). 
 
 Al obtener la ganancia de energía en joule (julios), se divide por la masa 
del objeto que va a recibir calor, en este caso, es el aire del ambiente. 
 
 Ya con la relación energía/masa se multiplica por el calor específico del 
elemento que se desea calentar obteniendo la ganancia de temperatura. 
 
La fuente de calor va a ser utilizada para calentar aire por lo que realizarán 
los siguientes cálculos con el calor específico del aire: 
 
  
         (                   )
    
  (    )
 
  (    )        
 
 
   
     (    )       
         (     )     





 (   (     ))      
      
           
 
Al realizar una medición para diferentes potencias encontradas en las 
lámparas incandescentes, se desarrolla una tabla para regular el calor con el 
sistema de control. 
 
Tabla II. Comparación de temperatura y potencia 
 
Potencia Ganancia de temperatura 
50 vatios 24-32 °C 
75-100 vatios 32-38 °C 
100-150 vatios C 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.2. Fuentes de calor infrarrojas 
 
Los calentadores cerámicos constan de una resistencia eléctrica cubierta 
de un material de cerámica que reparte el calor uniformemente y aísla la fuente 
de calor aumentando su vida útil. Estos son los más eficientes puesto que 
transforman el 85 % de energía eléctrica en calor. Ambas fuentes de calor 
incandescentes e infrarrojas funcionan con corriente alterna, por lo que su 
control dentro del sistema puede ser accionado mediante tiristores. 
 
2.2. Retroalimentación térmica 
 
Un sensor electrónico capta las magnitudes físicas y las convierte a 
magnitudes eléctricas que pueden ser cuantizadas y manipuladas. Al tener 




Para la retroalimentación térmica del hábitat, para organismos ectotermos, 
se utilizarán sensores electrónicos de temperatura. Estos son ubicados 
alrededor de todo el hábitat para obtener una temperatura promedio de todo el 
ambiente. 
 
El sensor por utilizar es un DS18B20. 
 




Fuente: Sensor DS18B20. https://www.cl.cam.ac.uk/projects/raspberrypi/tutorials/temperature. 
Consulta: julio de 2015. 
 
Este sensor posee un rango de medición de -55 a 125 °C haciéndolo 
adecuado para el rango de medición que se necesita viene en un encapsulado 
TO-92 y utiliza una sola fuente de alimentación de +3,3 V. 
 
Este sensor es lineal en su relación temperatura/voltaje. Esto hace más 
fácil el trabajo de programación y acertada la medición de la sensación térmica. 
 
Este sensor despliega un hilo binario de datos. Para cada temperatura 









Fuente: Relación temperatura valores binarios. http://datasheets.maximintegrated. 
com/en/ds/DS18B20.pdf. Consulta: agosto de 2015. 
 
Este sensor tiene una incerteza de ±2 °C y utiliza una juntura bimetálica 
para obtener una relación de voltaje-temperatura, que es muy parecido en 
funcionamiento a una termo copla. 
 
2.2.1. Diseño del circuito medidor de temperatura 
 
Se presenta el diseño de la circuitería realizado por computadora 




















Fuente: elaboración propia, empleando Proteus 7. 
 





















Fuente: elaboración propia, empleando Proteus 7. 
 
2.3. Diseño de un módulo de fuente de calor regulable mediante 
tiristores (TRIAC) 
 
Se define como tiristor todo aquel componente semiconductor que posee 
dos estados estables, y funciona a base de retroalimentación regenerativa. 
 
2.3.1. El tiristor 
 
Es un dispositivo que conduce la corriente en un solo sentido. Es el 
equivalente electrónico a un conmutador mecánico. Su función es dejar pasar la 





2.3.1.1. Estructura de un tiristor  
 
El tiristor consta de dos juntas PN, es decir, dos uniones de semicontuctor 
dopado positivo y semiconductor dopado negativo. Al unir las dos junturas se 
obtiene una estructura PNPN, como lo ilustra la siguiente figura. 
 











Fuente: Diagrama y construcción de un tiristor. http://www.dte.uvigo.es/recursos/potencia/dc-
ac/scr_pnpn.jpg. Consulta: julio de 2015. 
 
Este componente consta de dos terminales primarias que son el ánodo y 
el cátodo y una terminal auxiliar para disparo también llamada compuerta. 
 
2.3.1.2. Funcionamiento de un tiristor  
 
Como ya se describió el tiristor es el equivalente a un interruptor mecánico 
y conduce corriente desde el ánodo hacia el cátodo. Para que se logre un flujo 
de corriente se necesita tener una corriente positiva para que fluya desde el 
ánodo hacia el cátodo y una pequeña excitación en la compuerta, para que este 
empiece a conducir. 
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La única manera de detener el tiristor es cortocircuitando la compuerta con 
el cátodo o haciendo fluir una corriente inversa. Es decir, positiva desde cátodo 
hacia el ánodo, para que este se bloquee y pare el flujo eléctrico por completo. 
 
Al aplicar cierta cantidad de voltaje en la compuerta se puede ir regulando 
la capacidad de conmutación del tiristor, esto es que se regula la cantidad de 
corriente que va a pasar a través del conmutador electrónico. 
 
Se puede decir que se comporta como un diodo rectificador con 
conducción controlada por compuerta. 
 
2.3.2. El tiristor para corriente alterna 
 
Al ser el tiristor un dispositivo unidireccional, es decir que solo conduce 
corriente en un solo sentido, es incapaz de conmutar corriente alterna. 
 
2.3.3. Diferencias con un tiristor  
 
El tiristor de corriente alterna, es capaz de bloquear la tensión y conducir 
corriente en ambos sentidos (bidireccional) entre sus terminales T1 y T2.  
 
Este es el equivalente a dos tiristores comunes unidos en paralelo 
activados con la misma compuerta, el Triac no funciona igual a un tiristor 












Fuente: Diagrama y construcción de un Triac. http://sub.allaboutcircuits.com/images/03223.png. 
Consulta: julio de 2015. 
 
Debido a que la fuente de calor debe ser regulable y utiliza corriente 
alterna, es necesario diseñar un circuito regulador. Debe recortar o ampliar la 
cantidad de potencia entregada a la fuente de calor. 
 
2.3.4. Diseño del regulador de potencia para la fuente de calor 
 
A continuación se presentan los componentes necesarios para el circuito 
regulador. 
 
2.3.4.1. Componentes necesarios para el circuito 
regulador 
 
Para crear un circuito regulador son necesarios componentes de 
aislamiento y parametrización. Estos permiten separar las fuentes de poder y 
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evitar cortocircuitos innecesarios. Además de establecer los parámetros de 
funcionamiento correcto de la red de corriente alterna.  
 
Los componentes que se requieren para el regulador de potencia de la 
fuente de calor son: 
 
 Triac: se utilizará un tiristor de corriente alterna MAC 12N. A continuación 
se presenta la tabla de especificaciones del mismo: 
 










Fuente: Características del Triac. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MAC12-D.PDF. 
Consulta: julio 2015. 
 
Se estará utilizando el Triac Mac 12N con capacidad de soportar 800 V  y 
una corriente máxima de 12 A.  Haciendo los cálculos de potencia disipada para 
una lámpara de 200W se obtendrá el rango de operación del Triac 
comprobando que cumple con los requisitos de potencia. 
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9 600 W son suficientes para regular el circuito de poder. 
 
 Resistor: el resistor se opone al paso de corriente. Hecho de material de 
carbón provee las diferencias de potencial, mediante la Ley de Ohm. 
Estas son necesarias para hacer que el Triac funcione a los valores de 
potencia que necesitará el circuito regulador. 
 










Fuente: Resistor común de carbón. http://develissimo.com/media/images/productimage-picture-
resistor-set-carbon-film-84.jpg  Consulta: Julio 2015 
 
Las resistencias por utilizar dentro de este circuito son de 190Ω y de 2,5kΩ 
 
 Capacitor: es un dispositivo pasivo que se utiliza para suprimir las 
elevaciones de tensión repentinas. Este podría provocar la conmutación 
de corriente alterna hecha por el Triac. 
 














Fuente: Capacitor. http://www.build-electronic-circuits.com/wp-content/uploads/2013/05 / 
electrolytic-capacitor.jpg. Consulta: julio de 2015. 
 
2.3.4.2. El opto acoplador 
 
Es un dispositivo electrónico que se utiliza cuando se necesita enviar una 
señal de un circuito a otro, sin alimentar con la misma fuente de poder ambos 
circuitos. Las ventajas primordiales de este dispositivo son que puede aislar o 
proteger la electrónica de control. 
 
Funciona mediante leds infrarrojos que envían una señal del circuito de 
control al receptor óptico del otro lado del opto acoplador. Este la recibe y activa 
un interruptor dejando pasar corriente eléctrica sin dañar algún otro equipo que 
esté conectado del otro lado de la red o circuito. 
 
Cabe mencionar que, si hubiera alguna falla, dentro del circuito regulador 
de potencia, este dispositivo sería el que reciba el golpe de tensión ocasionado 
por la corriente alterna. Debido a que este sistema es modular, es necesario 
hacer este dispositivo fácilmente intercambiable. Esto mediante un adaptador 




El opto acoplador por utilizar es el MOC3011 que está específicamente 
diseñado para controlar Triacs. Esto lo hace idóneo para el circuito de 
regulación de temperatura que se diseñará a continuación. 
 









Fuente: Opto acoplador. http://3.imimg.com/data3/PH/VX/MY-2644000/transistor-optocoupler-
250x250.jpg. Consulta: julio de 2015. 
 




Fuente: Especificaciones del opto acoplador. http://www.danomsk.ru/pdf/145319.pdf.         
Consulta: julio de 2015. 
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Este opto acoplador cumple con los requisitos mínimos de potencia del 
circuito regulador de calor. Esto representa una medida de seguridad en el 
momento de operación del mismo. 
 
Al tener los requisitos mínimos de 250W y 1 A evita dañar otros equipos o 
al habitante del ecosistema con termorregulación. Esta es la primera barrera de 
protección de todo el sistema de control. El Triac podrá seguir operando hasta 
12 A y 800 V, pero si el opto acoplador no envía la señal de conmutación todo 
el circuito se desactiva. 
 
2.4. Diseño del circuito regulador de potencia para la lámpara de calor 
 
A continuación se presenta el diseño realizado en Proteus 8 Professional. 
 















Fuente: elaboración propia, empleando Proteus 7. 
 










Fuente: elaboración propia, empleando Proteus 7. 
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2.5. Sensor de humedad 
 
Debido a que el ambiente en el que desarrollan los organismos 
ectotermos, necesitan una humedad relativa controlada, es necesario medirla. 
Existen varios tipos de tecnología aplicables a la medición de humedad. El 
principio básico es que las propiedades de cierto material o elemento cambian 
cuando entra en contacto con la humedad relativa del ambiente. 
 





El que se va a utilizar para controlar la humedad relativa del hábitat para 
organismos ectotermos es un dht11. Este posee un elemento resistivo de 
sensado de humedad.  
 
Este sensor es digital y provee una salida con resolución de 8 bits. Esto 
traduce en una incerteza de humedad relativa de 5 %, su rango de medición es 
de 20-90 % de humedad relativa. 
 
Debido a que la comunicación es digital, es necesario establecer un 
protocolo de comunicación entre el sensor y la unidad de control. Según las 
especificaciones del sensor este funciona con tecnología de transmisión de 1 


















Fuente: elaboración propia, empleando Photoshop. 
 
Este sensor posee cuatro pines de conexión: 
 
 Pin 1: conexión a la fuente de poder 
 Pin 2: conexión de datos de 8 bits hacia el sistema de control 
 Pin 3: no utilizado 
 Pin 4: referencia a tierra 
 
El resistor conectado al pin 2 es utilizado para evitar que el ruido eléctrico 
o el causado por otras fuentes interrumpa la transmisión de datos. Para 
distancias de transmisión menores a 20 m se utiliza un resistor de 5 kΩ. Para 





















Fuente: Especificaciones del sensor. http://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf 
Consulta: julio de 2015. 
 




Fuente: elaboración propia, empleando Proteus 7. 
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Fuente: elaboración propia, empleando Proteus 7. 
 
2.6. Humidificador común 
 
Es un aparato que sirve para cambiar la humedad relativa del ambiente en 
donde se utiliza, en este caso, el hábitat de condiciones reguladas. 
 
El humidificador que se estará empleando en este diseño, es un 
humidificador comercial frío. Estos producen la nebulización del agua mediante 
vibraciones de alta frecuencia, lo cual los hace muy silenciosos e ideales para la 
interacción con seres vivos. Consumen muy poca potencia (20-35W) y son 
regulables. 
 
Al ser comerciales, ya vienen listos para conectarse a la red y ser 
utilizados es un aparato completamente funcional y no se requiere de ninguna 
configuración. Como es un diseño modular, si el humidificador se llegara a 
estropear o presentara algún fallo es completamente reemplazable por otro, de 
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igual o diferente fabricante, no es necesario un humidificador específico. Esto 
facilita la construcción y reparación del hábitat. 
 




Fuente: Humificador ultrasónico. http://previo.vppharma.com/wp-content/uploads/humidificador-
ultrasonico-vp-natura.jpg. Consulta: julio de 2015. 
 
2.6.1. Conexión del humidificador al sistema de control 
 
Dadas las condiciones de operación del humidificador y debido a que este 
es comercial, el sistema de control se vale de una placa. Esta contiene un relay 
de corriente alterna para apagar y encender por intervalos el humidificador, 
hasta lograr las condiciones de humedad relativa deseadas.  
 
Esto presenta también una barrera de protección; para la electrónica de 
control el relay es activado por un transistor; el humidificador, por el relay. De 





2.6.2. Diseño del circuito del humidificador 
 
A continuación se presenta el diagrama del circuito del humidificador. 
 




Fuente: elaboración propia, Proteus 7. 
 




Fuente: elaboración propia, Proteus 7. 
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Toda la tecnología presentada en el capítulo anterior no funciona por sí 
sola, es necesario tener un módulo o unidad de control que logre hacer que 
todas las mediciones y circuitos de operación converjan en un solo sistema. 
Con esto se busca una solución costeable y fácil de utilizar para que no solo el 
sistema opere de una manera sencilla, sino que también el individuo que vaya a 
hacer uso de este sistema tenga una experiencia amigable e intuitiva. 
 
La solución provista para el módulo de control es un ordenador de placa 
única de bajo costo llamado Raspberry PI. Básicamente, es una computadora 
de una sola placa electrónica con todas las funciones integradas, capaz de 
realizar cálculos, controlar salidas y entradas (analógicas y digitales) y 
desplegar datos en pantalla. 
 
3.1. La Raspberry Pi como controlador 
 
Ya presentado este ordenador como la solución al problema se procede a 
examinar sus funciones y los requerimientos básicos de control para un hábitat 
de organismos ectotermos. 
 
3.1.1. Especificaciones del ordenador 
 
Este sistema en un solo chip consta de diferentes tipos de interfases de 
comunicación necesarias. Para este proyecto, estos son: la comunicación digital 
serial, los módulos digitales de entrada/salida (I/O Pins), los de señales 
analógicas y los de control de ancho de pulsos. 
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El ordenador es el Raspberry Pi B+ que cuenta con 512Mb de memoria 
RAM y un procesador  Broadcom de arquitectura ARM funcionando a 700 MHz.  
 
Estas son las especificaciones completas: 
 
Tabla VII. Especificaciones del ordenador Raspberry Pi B+ 
 
Chip Broadcom BCM2835 SoC 
Arquitectura ARM11 
CPU Núcleo único ARM1176JZFS 700MHz 
GPU Dual Core VideoCore IV 
Memoria 512 Mb SDRAM 
Sistema operativo Raspbian (imagen de LINUX  
optimizada para el ordenador) 
Alimentación de poder Via MicroUSB 5V, 2ª 
Ethernet Socket de ethernet . 
10/100 BaseT  
Video HDMI (revisión 1.3 y 1.4) 
Audio HDMI y Jack de 3,5” 
USB 4 puertos usb 2,0 con capacidad de 
1,2ª 
Interfaz I/O 40 pines que suplen 27 pines de 
entrada/salida y alimentación partida 
de 3,3V y 5V 
Memoria Micro SD 32 Gb 
 
Fuente: Especificaciones del ordenador Raspberry Pi B+. http://www.geeetech.com/wiki/images. 














Fuente: File:Raspberry Pi B+ to. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 




Puesto que la Raspberry Pi se utilizará como un sistema de control, esta 
necesita entradas de retroalimentación. Es necesario configurar los pines de 
entrada y salida de señales que en la Raspberry se conocen como General 
purpose input/output (GPIO).  
 
Estas entradas y salidas serán la base de la comunicación entre 
periféricos y controlado PID.  
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A continuación se presenta un diagrama general de los puertos de entrada 
y salida de la Raspberry Pi b+: 
 




Fuente: GPIO. https://hifiduino.files.wordpress.com/2014/11/i2spins-001.jpg.                   
Consulta: julio de 2015. 
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3.2. Software y conceptos de control para la Raspberry Pi b+ 
 
Para unificar todos los circuitos y realizar la teoría de control es necesario 
desarrollar un software que se encargue tanto del control como del monitoreo 
de las señales. La herramienta que mejor sirve para este propósito es un 
controlador PID. 
 
3.2.1. Control proporcional integral diferencial 
 
Los controladores PID son usados en una gran cantidad de aplicaciones, 
entre estas el control industrial. El control proporcional integral diferencial se 
define así por sus parámetros; el proporcional que controla el error en tiempo 
real, el integral que se vale de los errores pasados para corregir una señal y el 
diferencial que puede predecir los errores futuros. 
 
El principio de funcionamiento de este controlador es tomar una señal y 
compararla contra una señal de referencia. Esta señal de referencia está dada 
por la suma de los tres parámetros antes mencionados.  
 
Esta metodología de control es la más apropiada para este sistema de 
control, puesto que responde muy bien a los procesos desconocidos. Debido a 
que el control de temperatura en un ambiente con seres vivos puede ser muy 
aleatorio, este sistema va a responder muy bien a la hora de corregir 
temperatura de manera rápida y exacta. 
 
Otra ventaja del control PID es que es bastante versátil y puede ser 
implementado fácilmente. 
 
Para implementarlo se describe su estructura: 
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Fuente: elaboración propia, empleando AutoCAD. 
 
 Posee una señal de entrada R(s) que es la que se compara con la señal 
de error producida por la señal de retroalimentación H(s). Esta al ser 
comparada pasa por los parámetros integral, proporcional, diferencial, y por una 
ganancia adicional que provee a la retroalimentación de mayor estabilidad.  
 
El resultado es una salida controlada Y(s) que se cambia y monitorea por 
la retroalimentación. 
 
 Control proporcional: este pilar del sistema de control define el error 
como una constante proporcional de la variable controlada, es decir que 





 Control integral: este parámetro elimina el error estacionario, suma todos 
los errores proporcionales y realiza la corrección. Es más lento que el 
proporcional.  
 
 Control diferencial: trata de corregir los errores futuros midiendo la 
oscilación y controlando que no haya un exceso de la misma. 
 
La salida de estos tres parámetros se suma y da como resultado la salida 
controlada del controlador PID. Este se describe de la siguiente forma: 
 







3.2.2. Creación de las rutinas de control y entrada/salida para 
el programa principal 
 
Para utilizar la computadora como controlador PID es necesario desplegar 
el paquete de gráficos de computador, dentro del programa de Python. Este  
permitirá utilizar la clase PIDController() que creará un objeto de control PID con 
el que se define la temperatura por controlar. La primera etapa del despliegue 
es descargar el paquete de desarrollo cgkit 2.0.0 para Python. Este software es 
open source de la licencia Mozilla public licence. Por ello se usa cómodamente 




















Fuente: elaboración propia, empleando Python y el editor de texto NotePad ++. 
 
Una vez instalado se utilizan las propiedades de la clase para crear un 











Fuente: elaboración propia, empleando NotePad ++. 
 
Después de haber creado el objeto de control es necesario unir el sistema 
a las salidas analógicas y digitales del ordenador. Esto para comunicar los 
datos al sistema de hardware. Para esto es necesario descargar la librería 
GPIO para Python de la misma manera que se descarga cgkit. 
 
Al hacer esto se añade la rutina de control al archivo TEMPPID.py. Lo 
anterior espara que se pueda controlar la modulación de ancho de pulsos en el 




La modulación de ancho de pulsos es un concepto que sirve para traducir 
valores binarios al equivalente de una señal analógica, por medio de 
modulación de voltaje. Esto se logra haciendo un tren de pulsos cuadrados más 
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ancho o más angosto para que devuelva un ciclo de trabajo promedio que 
puede ser traducido como un voltaje analógico. Este se utiliza para modular 
motores y variables que cambien con un voltaje analógico 
 
La modulación de ancho de pulsos puede ser hecha en la Raspberry Pi. 
Esto por medio de librerías de open source similares a las del grupo de gráficos 
solo que esta controlará los pines de entrada y salida. Es necesario definir el 
ciclo de trabajo como la salida del controlador PID. Para que esto funcione, se 
hace de la siguiente manera: 
 




Fuente: elaboración propia, empleando NotePad ++. 
 
Una vez teniendo el sistema de control es necesario tener las variables de 
referencia proporcionadas por el sensor de humedad y de temperatura. Esto 
para el ds18b20 y agregarlo a la programación.  
 
Al definir definido las variables de referencia es necesario hacer el diseño 





3.3. Creación de la interfaz de control como página web 
 
Un servidor es un ordenador o computadora capaz de brindar un servicio 
especializado. La mayoría de servidores proveen almacenamiento de páginas 
web, resolución de dominios, sincronización de tiempo o transferencia de 
archivos. 
 
3.3.1. Creación de un servidor LAMP 
 
Para establecer un servicio de almacenamiento e interpretación de 
páginas web, es necesario crear un servicio que entienda instrucciones que el 
usuario pueda introducir fácilmente. Estos pueden ser botones o casillas, y que 
la rutina de control pueda utilizar. Esto se hace mediante una base de datos. 
 
Básicamente, se desarrolla una aplicación que pueda comunicar 
bidireccionalmente las necesidades del cliente hacia la rutina de control y el 
comportamiento del sistema. Esto cuando ya tiene parámetros dados para su 
funcionamiento. 
 
Un servidor LAMP es el que une todas estas características LAMP, y 
significa: 
 
 Linux (plataforma operativa) 
 Apache (servidor HTTP) 
 Mysql (servidor de base de datos) 




Está diseñado para prestar un servicio de interpretación de instrucciones y 
comunicación vía HTTP. Cada parte del acrónimo es una aplicación destinada a 




Se ha descrito en este capítulo la programación y la rutina de control 
hecha en Python para el control del sistema, más no al sistema operativo 
encargado de almacenar y correr todas las aplicaciones que se desarrollan. 
 
GNU/Linux es una plataforma libre y de código abierto. Esto permite 
amplias posibilidades a la hora de desarrollar software. La RaspberryPi funciona 
con una distribución de GNU/Linux llamada Raspbian, la cual está basada en 
una distribución robusta llamada Debian Linux. 
 
La plataforma Raspbian provee soporte y herramientas para compilar las 
aplicaciones de control e interfases de salida manejando todo dentro de un solo 
procesador, haciendo la comunicación entre sistema y periféricos bastante fácil. 
Los servidores que a continuación se describirán son todos programas 
compilados para esta distribución de Linux. Es un sistema operativo bastante 
intuitivo diseñado para el aprendizaje. Esto representa una ventaja puesto que 
hay varios servicios, como el de base de datos, que podrían complicarse. 
 
Al ser un sistema operativo completo este cuenta con las aplicaciones 
necesarias para que el usuario no solo pueda operar el sistema de control sino 






 Python (compilador) 
 Midori (explorador web) 
 Terminal (interpretar instrucciones y comandos) 
 
El código de las aplicaciones se programa en texto plano y se compila por 




Ya teniendo un sistema operativo, se necesita un servicio que sea capaz 
de enviar páginas web, estáticas o dinámicas, a la aplicación de explorador web 
(midori en este caso). Apache es un paquete de software que permite 
almacenar e interpretar código de páginas web en distintas plataformas, el 
hecho de que sea una aplicación modular, multiplataforma y de código abierto 
la hace bastante robusta e ideal para la creación de un servidor web. 
 
Este servidor es la base de la interfaz vía web del sistema de control. Sin  
la plataforma del servidor apache no sería posible manejar el sistema de control 




Es un servidor gestor de bases de datos, al instalarse en el sistema 
operativo Linux es capaz de crear tablas de almacenamiento de datos. Este 
permite a distintas aplicaciones extraer la información de dichas tablas. 
 
Posee su propio lenguaje para hacer consultas y para comunicarse con 
otras aplicaciones. Todos los programas y todas las aplicaciones utilizadas para 
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el desarrollo de este sistema tienen soporte y comunicación con Mysql 
haciéndolo idóneo para el proyecto. 
 
Es una base de datos muy rápida y bastante fácil de usar. 
 
3.3.1.3.1. Creación de la base de datos 
para temperatura y humedad 
 
Para el sistema de control se crea una base de datos sencilla sobre la 
plataforma de Mysql. es necesario definirla ahora puesto que después será 
ampliamente utilizada en el diseño de la página web. 
 
Existen varias maneras de crear una base de datos en Mysql, la más fácil 
es crear un archivo texto que contendrá los índices y características de la tabla 
de datos. Una vez más se programa en texto plano con la extensión *.sql. 
 
La base de datos por utilizar en este sistema de control se llama 
temperatura SQL. Esta base contiene los datos que el PID estará utilizando y 
modificando y, así mismo, contiene los datos de humedad del sistema. (ver 
apéndice 1) 
 
Referencia a la foto de la tabla de base de datos. 
 
Cuando ya se tiene la base de datos con la tabla, se llama al archivo 
desde otras aplicaciones y se introducen datos a la tabla dinámicamente desde 
otra aplicación. Esto es exactamente lo que se busca, que la interfaz web haga 
consultas a la base de datos y la pueda modificar con llamadas a la tabla, lo 






Luego de crear la tabla con un lenguaje propio y con la capacidad de 
almacenar los datos que se van a utilizar dentro de la aplicación, es momento 
de desarrollar un entorno de manejo global. Esto para unificar cada servicio y 
lograr con un lenguaje que abarque todo lo mencionado previamente y el 
soporte HTTP. Ese lenguaje es PHP. 
 
PHP es un lenguaje de programación orientado a servidores, a desarrollo 
web y edición de contenido dinámico. PHP es uno de los lenguajes más 
flexibles que existen hasta ahora y uno de los más sólidos también. El servicio 
de PHP no solo viene con un compilador de código fuente, viene también con 
una línea de comandos para interpretar distintas aplicaciones y comandos. 
 
PHP tiene compatibilidad con Mysql, Linux, Apache y también permite 
hacer llamadas a rutinas hechas en el programa Python. Por ello, representa la 
base ideal para desarrollar la página web de interfaz que se va a llamar 
SERVIDOR_TEMPERATURA.html 
 
PHP cuenta con la capacidad de interpretar lenguaje html para modelado 
de páginas web. Por ello se puede hacer un entorno visual bastante amigable 




HTML es el estándar para modelado de páginas web. Es un lenguaje que 
provee estructuración para contenido de páginas web, permitiendo así el 




Puesto que HTML es un estándar, cualquier explorador es capaz de leer e 
interpretar las instrucciones dentro del texto programado. HTML es el vínculo 
entre PHP y el explorador web. 
 
3.3.2. Diseño de la página web 
 
Una vez definidos los fundamentos de programación y las herramientas 
necesarias, para el diseño web, se procederá a crear la página. Esto con el 
contenido necesario para el funcionamiento del programa. 
 
La página contiene el código para llamar a la base de datos. Así como la 
tabla de despliegue de información, el botón para editar y posee también las 
llamadas a la rutina de control.  
 
Unido mediante el estándar HTML se puede dar un formato a la página, y 
direccionar las rutinas que se encuentran en la misma carpeta que la página 
web. 
 
Se accede a la página desde un cliente mediante la dirección 

























Fuente: elaboración propia, empleando Midori y PHP. 
 

















Conexión de los módulos de medición y ajuste al sistema de control 
 
3.3.3. Entradas  
 
Al haber desarrollado el código fuente para la conexión del sistema, es 
necesario establecer las conexiones físicas y el hardware para que todo 
funcione adecuadamente. 
 
El primer módulo por conectar es el de medición de temperatura, el 
DS18B20. Este sensor va a pin 2 para alimentación de cinco voltios y nueve 
para tierra los bits de información se envían hacia el pin 4. 
 




Fuente: Medición de temperatura. https://hifiduino.files.wordpress.com/2014/11/i2spins-001.jpg.                   
Consulta: julio de 2015. 
 
El segundo módulo por conectar es el sensor de humedad DHT11. Este va 
conectado al pin 11 para la entrada de datos. Este sensor requiere de 3,3 
voltios de alimentación por lo que va conectado al pin 1 y al pin 6 para tierra. 
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Fuente: Sensor de humedad. https://hifiduino.files.wordpress.com/2014/11/i2spins-001.jpg.                   




El primer módulo de salida que se conectará a la Raspberry Pi comparte 
tierras con el módulo DHT11 en el pin 6 y la salida PWM. Este programa en el 
pin 12 esto es lo único necesario para acoplar el módulo a la placa de control. 
 




Fuente: Conexión de salida. https://hifiduino.files.wordpress.com/2014/11/i2spins-001.jpg.                   
Consulta: julio de 2015. 
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El segundo módulo de salida es el del humidificador. Este circuito solo es 
una salida a relay. Es por lo que se utilizará la misma alimentación de cinco 
voltios en el pin 2, la tierra en el pin 4 y el pin de salida a relé en el pin 22. 
 




Fuente: Humificador. https://hifiduino.files.wordpress.com/2014/11/i2spins-001.jpg.                   












Este sistema de control está diseñado para controlar un solo hábitat por 
cada sistema. Lo cual no detiene la escalabilidad del diseño, puesto que cada 
uno es una página web que tiene varias páginas abiertas para cada sistema de 
control en diferentes ambientes. Esto con base en el protocolo IP/Ethernet el 
cual facilita la comunicación del sistema y evita el diseño de sistemas 
complicados todos los datos pueden ser leídos desde cualquier computadora.  
Esto no solo hace el sistema escalable, sino también universal. Lo cual permite 
tener una red de sistemas de control tan grande como se desee diseñar. 
 
4.1. El protocolo IP/Ethernet (IP) 
 
Es el que se encarga de direccionar paquetes de datos a diferentes 
direcciones asignadas a cada usuario o cliente, esto a través de una o varias 
redes conectadas por medio del estándar Ethernet. 
 
Las direcciones proporcionadas por el protocolo son tanto lógicas como 
físicas. Las lógicas para direccionar paquetes y las físicas para identificar 
clientes que puedan recibirlos. 
 
4.1.1. El Modelo OSI 
 
El protocolo está basado en el modelo Open System Interconnection (OSI) 
creado por la organización internacional de estándares que superó al modelo 
TCP/IP. Este modelo permite la separación lógica de las diferentes funciones de 
una red facilitando la segmentación de dispositivos y paquetes. 
60 
 
El modelo consta de siete capas: 
 
 Aplicación: esta provee al usuario acceso a las aplicaciones y a las 
aplicaciones acceso a la red. 
 
 Presentación: convierte la información a un formato ya estandarizado. 
Provee servicios de encriptación. 
 
 Sesión: abre y cierra sesiones de puertos, también la separa 
lógicamente. 
 
 Transporte: define los números de puerto para transmisión y el tipo de 
transmisión (confiable/no confiable). 
 
 Red: provee direccionamiento lógico a los paquetes. 
 
 Enlace: provee direccionamiento físico y corrige errores. 
 
 Física: transmite los datos sobre medios eléctricos. 
 
Este modelo es estudiado con fines académicos. La implementación del 
modelo varía dependiendo de las aplicaciones y de las plataformas de software 
el servidor LAMP maneja todas estas capas. Cada una es aplicada en uno de 
los diferentes servicios, pero el propósito final es el mismo y sirve 







4.2. Conectividad física 
 
Para conectar físicamente los sistemas de control se hará uso de un 
conmutador de capa 2 encargado de direccionar físicamente los paquetes y 
conectar el cliente o host a los diferentes sistemas de control por medio de 
páginas web. 
 
Para este tipo de aplicación no hay necesidad de administrar el 
conmutador. 
 


















1. Existen varias especies del reino animal que necesitan de ambientes 
controlados para vivir. 
 
2. La electrónica aplicada y los sistemas de control pueden utilizarse para 
controlar y modificar ambientes naturales, no solo procesos industriales. 
 
3. El control de temperatura del ambiente puede mejorar la calidad de vida 
de los organismos que viven en el hábitat. 
 
4. La construcción del sistema con componentes accesibles y de bajo costo 
permite que el diseño y la implementación sea fácil y rápida. 
 
5. El diseño modular permite agregar o quitar periféricos que no se 
necesiten, el diseño completamente open source deja al usuario con la 
libertad de acomodar el sistema a sus condiciones y términos. 
 
6. El servidor LAMP permite que el sistema sea universal, dando el uso de 
diferentes sistemas operativos, sin ninguna dificultad para la integración. 
 
7. Desarrollar el sistema de control en lenguaje Python permite controlar 
fácilmente el hardware mediante librerías open source ya desarrolladas. 
Esto permite también la comunicación nativa entre base de datos y 
servidor web mediante PHP. 
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8. El uso de MySQL, como servicio de base de datos, permite la 
comunicación de manera nativa entre todos los demás servicios. Hace 
posible acceder a datos mucho más rápido y sin complicaciones. 
 
9. Utilizar el protocolo Ethernet/IP facilita la conexión física de todos los 
dispositivos, al ser un sistema estandarizado los dispositivos pueden 
volverse plug and play. 
 
10. El sistema está pensado para crecimiento futuro, y todos los 
componentes tanto de hardware como de software permiten replicar una 
y otra vez el sistema de control. Esto permite un crecimiento rápido y 












1. Es necesario estudiar las condiciones de vida óptimas de los organismos 
antes de hacer el despliegue del sistema de control. No se debe 
experimentar con condiciones aleatorias, puesto que puede dañar todo el 
ecosistema o incluso acabar con la vida de los organismos. 
 
2. Buscar la manera más natural de implementar la electrónica dentro del 
hábitat. 
 
3. Tratar de conservar el ambiente natural de todos los organismos 
 
4. Aislar toda la circuitería de poder para no causar fatalidades en los 
organismos que habitan el ecosistema controlado. 
 

















































1. ALLABOUTCIRCUITS. The triac. [en línea]. <http://www.allaboutcir 
cuits.com/textbook/semiconductors/chpt-7/the-triac/>. [Consulta: 
julio de 2015]. 
 
2. Creating a LAMP server (web server – Linux Apache Mysql PHP) with the 
Raspberry Pi. [en línea]. <http://www.penguintutor. 
com/linux/raspberrypi-webserver>. [Consulta: julio de 2015]. 
 
3. CURTIS. Humificador. [en línea]. <http://www.curtisbiologia.com/ 
node/1359>. [Consulta: julio de 2015]. 
 





20insectos%20reproduccion&f=false>. [Consulta: julio de 2015]. 
 
5. MYSQLTUTORIAL. Call MySQL Stored Procedures. [en línea]. <http: 
//www.mysqltutorial.org/php-calling-mysql-stored-procedures/>. 
[Consulta: julio de 2015]. 
 
6. RASPBERRYPI. GPIO setup for LM35 temperature sensor. [en línea]. 
<https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=3464>. 
[Consulta: julio de 2015]. 
68 
 
7. SENDRA.  Radiación infrarroja. [en línea]. <http://www.sld.cu/galerias/ 
pdf/sitios/rehabilitacionfis/radiacion_infrarroja.pdf>. [Consulta: julio 
de 2015]. 
 
8. STACKOVERFLOW. HTML form submit to PHP script. [en línea]. 
<http://stackoverflow.com/questions/4559474/html-form-submit-to-
php-script>. [Consulta: julio de 2015]. 
 
9. STEVENS, Charles. Medición de temperatura. [en línea]. 
<https://hifiduino.files.wordpress.com/2014/11 /i2spins-001.jpg>. 











































































Fuente: elaboración propia, empleando Midori y PHP. 
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